重医附属口腔医院纯水机需求公告
一、需求公告时间2021年2月2日至2021年2月8日止
二、报价表、技术要求响应情况表、技术要求响应情况表，需盖章PDF或图片电子版发送：sjk806@163.com，邮件标题需写上“xx公司重医口腔医院纯水机1套报价”
三、采购联系人：伍老师023-88860199      技术要求咨询：陈刚勇023-88602358

八、报价格式见附件。
xx公司重医附属口腔医院

纯水机1套报价表

	报价单位名称（盖章）：

	联系人：           联系电话：        

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	品牌

型号
	厂家
	单价（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：    元


xx公司重医附属口腔医院纯水机1套

商务要求响应情况（盖章）
	序号
	商务要求
	响应情况
	备注

	1
	交货期：中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。
	
	

	2
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、调试费、售后服务费、税费、培训费与其他施工单位的配合费等货到采购人指定地点的所有费用。
	
	

	3
	投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到3年（所有产品）
	
	

	4
	付款方式：签订合同后向采购人缴纳5%履约保证金，验收合格后付款100%，质保期满后符合合同要求后无息退还保证金。
	
	


xx公司重医附属口腔医院纯水机1套

技术要求响应情况（盖章）

	序号
	技术要求
	投标产品实际参数
	差异情况

	1
	一、纯水机
1基本架构：纯水机使用市政自来水管网水源，采用“预处理+双级反渗透+消毒杀

菌+纯水恒压供水”工艺提供纯水供应

2安装空间：供应商自行查看现场确定设备安装条件

3额定制水量:软化水≧1000L/h，一级纯水≧1000L/h，二级纯水≧100L/h

4水质标准：水质标准（提供省级计量院或第三方资质机构计量检测报告复印

件）：软化水硬度≦0.03mmol/L，一级纯水电导率≦15μS/cm(25℃)，二级纯水电导率≦5us/cm(25℃)

5控制功能

5.1系统采用:PLC自动控制

5.2液晶显示屏:实时在线显示设备运行状态，至少同时显示水质、流量、压力等参数

5.3系统具备自动运行控制功能:自动制水、RO膜自动冲洗、预处理系统自动冲洗、

原水缺水/水箱满水自动停机等

5.4一级、二级制水过程独立控制:任一水箱空，系统启动相应制水功能；任一水箱

满，系统停止相应制水功能
5.5具备开机自检:缺水保护报警、停电自动复位、高水压、过载保护等功能

5.6具备水质在线监测功能:可即时测量一级、二级纯水水质。

5.7控制系统有故障应急措施:在系统故障时，可切换为手动运行制水，保证供应室

正常用水
5.8监测：产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率

6主机系统

6.1结构：一体化机架，主机集成双级反渗透及供水系统

6.2材质：采用304不锈钢及PVC-U管道

7预处理系统：预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密

过滤器。预处理可实现自动正洗、反洗，再生
8反渗透系统

8.1冲洗功能：具有自动正反极冲洗和手动冲洗功能

8.2反渗透膜材质：芳香型聚酰胺复合膜，形式为卷式，正常更换周期≧2年

9储水及供水

9.1制水输出：系统可同时输出软化水、一级纯水、二级纯水

9.2储水箱：材质为304不锈钢

9.3储水箱容积：一级纯水箱容积≧1000L，二级纯水箱≧250L

9.4制水输出方式及压力：纯水供水采用恒定压力输出方式，一级、二级纯水及软水

独立供应，供水压力≧5Kg可调，根据医院供应室实际需求自动或手动设置。

10配置清单：提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家、单项报

价、更换周期（指滤芯、反渗透膜等耗材）。
11企业认证：设备生产企业通过ISO9001及以上认证。

12质保期：设备整体质保期≧3年，耗材除外（在配置清单中明确）
13网络功能：系统有联网监控或运行记录功能，以方便查看和记录系统运行状态，运行记录可方便拷贝或导入电脑中。

14制水杀菌程序：制水过程有紫外或臭氧杀菌程序，有资质机构细菌菌落检测合格

报告。
	
	


附：投标人营业执照、产品彩页资料

